
Dra ur kontakten till ventilation. Skruva bort skruvarna på höger sida av ventilationsskåpet. 

Öppna luckan helt (90 grader) 

Dra ut filtret (viktigt att dörren är helt öppen) 



Dammsug rent filtret och skjut tillbaka det i skåpet. Stäng luckan och skruva tillbaka  

skruvarna. Sätt i kontakten. 


